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Wyjaśnienie 1  

Łomża, dnia 15.05.2024 r. 

TEIR/PU/05/2024 

 

Dotyczy: wykonania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Ciepłowni Miejskiej w Łomży 
zlokalizowanej w Łomży na ul. Ciepłej 16. 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. informuje, że do ww. postępowania 
wpłynęły zapytania o następującej treści: 

1) „W związku z zapisami w punkcie 5 projektu instalacji elektrycznych, dotyczącymi stref wysokiego 
ryzyka prosimy o udostępnienie informacji o natężeniu oświetlenia podstawowego w budynku 
ciepłowni oraz obliczeń natężenia oświetlenia awaryjnego w budynku ciepłowni.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada tego typu informacji. Projektant opracował dokumentację projektową na 
podstawie wizji na obiekcie i po wykonaniu niezbędnych pomiarów. W związku z powyższym 
należy zwrócić się do jednostki projektowej, która udzieli stosownych informacji w przedmiotowej 
sprawie.  

2) „Prosimy o udostepnienie planów obiektu w formie edytowalnej np. dwg.” 

 

Odpowiedź: 
Wersja edytowalna w formacie dwg. projektu dołączonego do przetargu jako załącznik będzie 
udostępniona wyłonionemu Wykonawcy po podpisaniu z Nim umowy celem przygotowania 
dokumentacji powykonawczej. 
 

3) „Czy dopuszczają Państwo zastosowanie opraw na zewnątrz (do niskich temperatur) w technologii 
VRLA, bez konieczności stosowania układu grzejnego”. 
 
Odpowiedź: 
Dopuszcza się zastosowanie alternatywnych rozwiązań technicznych pod warunkiem spełnienia 
przez nie wymagań obowiązujących norm. 
 

4) „W dokumencie Ogłoszenie o zamówieniu pkt. 2.1 Przedmiot zamówienia zamawiający zawarł 
zapis „Zamawiający zobowiązuje się do demontażu istniejącego oświetlenia awaryjnego wraz z 
zasilaniem” – proszę o potwierdzenie, że w przedmiocie zamówienia nie zostały ujęte prace 
demontażowe i oferent nie powinien uwzględniać tych prac w ofercie?”  
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisem zawartym w pkt. 2.1 ogłoszenia o zamówieniu demontaż istniejącego 
oświetlenia awaryjnego wraz z zasilaniem leży po stronie Zamawiającego. W związku z powyższym 
nie należy uwzględniać tego typu prac w ofercie. Podstawą do kalkulacji i przygotowania 
kosztorysu ofertowego jest dokumentacja techniczna (załącznik nr 2 do SWZ) oraz przedmiar 
robót (załącznik nr 5 do SWZ). 
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5) „Czy Zamawiający posiada dokumentację opracowaną w dialux potwierdzającą prawidłowe 
zaprojektowania rozmieszczenia opraw oświetlenia oraz poprawność doboru opraw oświetlenia?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada tego typu dokumentacji. Za prawidłowe zaprojektowanie rozmieszczenia 
opraw oświetlenia oraz poprawność ich doboru odpowiada autor Projektu instalacji elektrycznej – 
instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego posiadający stosowne uprawnienia w tym 
zakresie. 

 

6) „W dokumencie ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
pkt. 3.2 Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z projektem 
instalacji elektrycznych – instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (część opisowa i 
rysunkowa), który stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Załączona dokumentacja nie jest opatrzona 
podpisami projektanta jak również nie widnieje uzgodnienie dokumentacji z Rzeczoznawcą ds. 
zabezpieczeń przeciwpożarowych. Zwracamy się z prośbą o dołączenie do postepowania 
dokumentacji podpisanej przez projektanta oraz potwierdzonej przez Rzeczoznawcę ds. 
przeciwpożarowych.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada podpisaną przez projektanta i uzgodnioną przez Rzeczoznawcę ds. 
przeciwpożarowych dokumentację w wersji papierowej i jest ona tożsama z opublokowaną wersją 
w formacie pdf. Projekt w wersji papierowej może zostać udostępniony do wglądu w siedzibie 
Zamawiającego ze względu na duży format części rysunkowej. 

 

7) „Podczas wizji lokalnej został udostępniony budynek SUW – dokumentacja projektowa nie 
obejmuje budynku SUW, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że budynek SUW nie jest objęty 
przedmiotem zamówienia. 
 
Odpowiedź: 
Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku SUW nie wchodzi w 
skład przedmiotowego zamówienia i nie powinna być przedmiotem wyceny. 

 

Pozostałe warunki określone w SWZ pozostają bez zmian. 

 

 


