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Wyjaśnienie 2  

Łomża, dnia 16.05.2024 r. 

TEIR/PU/05/2024 

 

Dotyczy: wykonania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Ciepłowni Miejskiej w 
Łomży zlokalizowanej w Łomży na ul. Ciepłej 16. 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. informuje, że do ww. postępowania 
wpłynęły zapytania o następującej treści: 

 

1) „Zamawiający w pkt 7.1 ppkt 2 SWZ wskazał, że: „W celu potwierdzenia spełnienia warunków 
(…) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić referencje (min. 2) wystawione przez podmioty, 
na rzecz których oferent wykonał roboty budowlane”. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby 
Wykonawca w ramach potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamiast 
referencji przedłożył protokoły odbioru robót, z których jasno wynika, że dane zamówienie 
zostało wykonane terminowo i z dochowaniem należytej staranności?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedkładania przez Oferentów protokołów odbioru 
robót zamiast referencji na wykonane roboty. 

 

2) „Zamawiający w pkt 7.1 ppkt 2 lit. a) SWZ wskazał, że Wykonawcy muszą wykazać, że: 
„zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli, 
w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert (…) minimum 2 zamówienia 
(…)”. W załączniku nr 4 do SWZ, wskazano natomiast, że należy wypełnić „Wykaz wykonanych 
prac o podobnym charakterze w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia”. Czy Zamawiający może wskazać, które ramy 
czasowe na wykazanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu są wiążące?” 

 

Odpowiedź: 

Wiążące są ramy czasowe wskazane w pkt 7.1 ppkt. 2 lit. a) SWZ. Zamawiający dołącza 
poprawny załącznik nr 4 do SWZ do niniejszych wyjaśnień. 

 

3) „Zamawiający w rozdz. II „Szczegółowa specyfikacja techniczna” STWIOR wskazał, że wymaga 
zainstalowania opraw awaryjnych typu QP21 i QP24, natomiast w rozdz. II pkt 9 „Zestawienie 
materiałów” Projektu instalacji elektrycznych, a także w Przedmiarze robót, wskazane typy 
opraw zostały pominięte. Czy Zamawiający może wyjaśnić, czy wymaga zainstalowania ww. 
typów opraw, a jeśli tak czy może wskazać, w jakiej ilości oraz w jakim rozmieszczeniu?  

W przypadku, gdyby Zamawiający przewidywał rozszerzenie zakresu prac o ww. typy opraw 
oświetlenia awaryjnego czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu składania ofert do 
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dnia 24.05.2024? Ma to duże znaczenie ze względu na konieczność starannego przygotowania 
oferty oraz odpowiedniego oszacowania ceny ofertowej.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie narzuca Wykonawcy konkretnego typu opraw. Oferowane do montażu 
oprawy muszą posiadać cechy i parametry (w tym czas pracy min 3 h) wskazane w 
dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ. Zgodnie z odpowiedzią uzyskaną 
od jednostki projektowej: „Projekt instalacji elektrycznych nie przewiduje instalowania opraw 
awaryjnych typu QP21 i QP24. 
W szczegółowej specyfikacji technicznej STWIOR wymienione wyżej oprawy zostały 
umieszczone omyłkowo.”  
Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu składania ofert. 


