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Wyjaśnienie 1  

Łomża, dnia 31.05.2024r. 

TEIR/PU/06/2024 

 

Dotyczy dostawy węzłów cieplnych do budynków na terenie miasta Łomża. 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. informuje, że do ww. postępowania 
wpłynęły zapytania o następującej treści: 

 

1. „Czy dobrany wymiennik typu Jad na CO powinien mieć kołnierz ze stali nierdzewnej jak w zestawieniu 
urządzeń?” 
 
Odpowiedź:  
Dobrany wymiennik typu Jad na CO powinien mieć kołnierz ze stali nierdzewnej tak jak w zestawieniu 
urządzeń. 
 

2. „Czy można zastosować na CWU wymienniki płytowe lutowane materiałem rodzimym?” 
 
Odpowiedź:  
Nie można zastosować na CWU wymienniki płytowe lutowane materiałem rodzimym. 
 

3. „Prosimy o zgodę na zastosowanie zaworów regulacyjnych siłowników produkcji Danfoss wraz 
adapterem.”  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

4. „Prosimy o zgodę na zastosowanie czujników Pt1000.” 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie czujników Pt1000 produkcji Danfoss. 
 

5. „Prosimy o zgodę na zastosowanie termostatów produkcji Danfoss.” 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę. 
 

6. Czy zakres dostawy węzłów obejmuje regulatory różnicy ciśnień i przepływu?” 
 
Odpowiedź:  
Zakres dostawy węzłów obejmuje również regulatory różnicy ciśnień i przepływu. 
 

7. „Prosimy o zgodę na zastosowanie regulatorów różnicy ciśnienia i przepływu produkcji Danfoss.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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8. „Prosimy o podanie ciśnienia nominalnego dla zaworów regulatorów różnicy ciśnienia i przepływu.” 
 
Odpowiedź:  
Ciśnienie nominalne dla zaworów regulatorów różnicy ciśnienia i przepływu to PN16. 
 

9. „Czy możemy zastosować filtroodmulnik z wkładem magnetycznym produkcji Thermo?” 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę. 
 

10. „Czy moduł telemetryczny Smart 500 jest w zakresie dostawy każdego węzła?” 
 
Odpowiedź:  
Moduł telemetryczny Smart 500 nie jest w zakresie dostawy każdego węzła. 
  

11. „Czy ciepłomierze dla węzłów 2 funkcyjnych są w zakresie dostawy?” 
 
Odpowiedź:  
Ciepłomierze dla węzłów 2-funkcyjnych dostarczyć zgodnie z załączonymi zestawieniami stanowiącymi 
Załącznik nr 1 do Wyjaśnień. Wstawki pod ciepłomierze c.o. i wodomierze wymienione pod pozycją 54 
w zestawieniu wykonać wg danych przedstawionych poniżej: 

1) Śniadeckiego 2   
a) wykonać wstawki 
b) c.o. licznik Dn25  
c) wodomierz Dn25  

 
2) Kazańska 6  

a) wykonać wstawki 
b) c.o. licznik Dn25   
c) wodomierz Dn40  

 
3) Kazańska 9  

a) wykonać wstawki 
b) c.o. licznik Dn25   
c) wodomierz Dn40 

 

Pozostałe warunki określone w SWZ pozostają bez zmian. 

 

 

Załącznik: 

Załącznik nr 1 – Poprawione zestawienia materiałów do Zadania I, II i IV. 

 


